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1. Identi : .
entificarea obiectului incercat: Gama de fose septice din polipropilena.

Nm'nar raport de pag, ur. 219
incercare:
RI - 18.12.379 B ane
t, Romania.

Prod ;
ucator: ROBAG ECOLOGIC S.R.L., comuna Dumbrava Rosie, judetul Neam

An fabricatie: 2018.

» : :
2. Descrierea obiectului incercat:

Produsele de incercat sunt o gama de fose septice din polipropilena,

formata din 12 tipodimensiuni, ¢

sunt prezentate in tabelul alaturat in conformitate cu fisa tehnica a producatorului, astfel:
No. : A Diametrele Tipul/grosimea
crt Denumirea VDI"W r:m;al D'“’?""‘" Lungime racolrduﬁ]or de okl materialui la
; (litri) exterior (m) | totala(m) | . resiesire (mm) Pozitie virola /capace
ilindrica Polietilena
| _Polictilena__
1 | FosaLime| 1100 0,96 15 110/110 e e
ilindrica Polietilena
2 | Fosalme| 2000 1,28 1,5 10110 unmnc" wala | 55
cilindrica Polictilena
3 Fosa 2,2 me 2200 1,1 2,0 110/110 orizontala 5/5
cilindrica Polietilena
4 Fosa 2,6 m¢ 2600 1,28 2.0 110/110 = a 5/5
cilindrica Polietilena
5 | Fosa3me| 3000 1,28 225 110110 orizontala 5/5
cilindrica Polietilena
6 Fosa 4 me 4000 1,28 3,00 110/110 orizontala 5/6
cilindrica Polietilena
7 | FosaSme| 5000 1,50 3,00 110/110 orizontala 516
cilindrica Polietilena
5 Fosa 6 mc 6000 1,50 3,54 110/110 orizontala /6
cilindrica Polietilena
9 | Fosa7me| 7000 1,50 420 160/160 i 56
cilindrica Polietilena
10 Fosa 8 mc 8000 1,50 4,80 160/160 orizontals /6
cilindrica Polietilena
50 540 160/160
§ Fosa 9 m¢ 2000 1,5 e o8
cilindrica Polietilena
12 Fosa 10 me 10000 1,68 4,86 160/160 rizontala &8
ta un sistem de tratare primara ce permite retinerea materiilor

efectueaza o decantare primara prin
secundar cu rol de limpezire a apei inain

Foscle septice tricamerale reprezin
solide si a deseurilor plutitoare din apele

Figura 1

uzate menajere sau industriale.

Principalele elemente componente ale unei fose septice tricamerale sunt
gravitatie, dispozitivul de separare tip

te de evacuarea intr-un sistem de

drenaj.

evacuare

decantor

_AMHOFF

secundar

- decantorul primar, ce |
IMHOFF si decantorul
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¢-mail: icecon@icecon.ro; hitp:
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266, Sector 2
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[fwww.icecon.fo

RATOR Sl ,IN SITU”

ercari ICECON TEST

, Cod 02 1652. CP 3-33

APROBAT,

RAPORT DE INCERCARE

Gama de fose septice din polipropilena

RESEDINTE DIRECTOR GENERAL
rit

r.ing. Polidor BRATU
emiei de $tiinte

Numar raport incercare:
RI - 18.12.379

e
Data: 07.03.2019

Nr. total pagini: 9
a8 s are: screditat pentru

Proceduri si standarde de incerc EMCERCARE

P I/1-31; T i

P 1/1-24;

P 1/1-25; RE AR

P 1/1-37 SR EN ISO/CEI 170252005

CERTIFICAT DE ACREDITARE

L1779

SR EN 12566-1:2002/A1:2004

ECOLOGIC S.R.L.
comuna Dumbrava Rosie, str. Pescarus

0746 481 808

SOLICITANT: ROBAG
Sat Cat,
Telefon: 0742 077 783;
E-mail: toadermarcel79@gm

ail.com; tutpmjectinsul@;mnﬂ.mm

ar. 11, judetul Neamt, Rominia.

Comandi(nr./ data): -

Contract (nr./ data): 18107/17.12.2018

H9/28.02. 2o/S

Dr. Ing. Ramona Pin{oi

P

Dr. Ing. Ovidiu Vasile

Proces - Verbal de Predare - Primire ledem{nrf data):
Avizat — Verificat
DIRECTOR DEPARTAMENT, DIRECTOR STIINTIFIC, RESPONSABIL MQ,
Ing. Mariana Stancu

Vi

Rezuitatele prezentulai raport de Incercare se referd strict

Orice ez s ia obiectul incercst.
Rsportul de Incercare, este un document unitsr

| poste fi L in conditiile alinestului

rezultatelor din cadrul prezeotului raport implicl ssumarea rispunderii
de clitre cel electueari
hmupﬂehrﬁhmmmliﬁu“ﬂma:dum

cu acordul scris al laborstorului care |-a emis.

ul de sereditare RENAR san de clitre

de incercare ou constituie §i ou implici o0 aprobare a produsului de citre

de desemnare.

[ Difuzat Ia: 1 ex. Solicitant; | ex. Laborator:

L
FAC-45

PS-1] Ed 4/rev.6 |
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Ex.or. -

ICECON TEST TEST RI - 18.12.379

3. Modul de prelevare:

- pentru testele de eficienta hidraulica si comportare structural
cea mai mare fosa), au fost prelevate de beneficiar si aduse la
incercare.

- pentru testele de etanseitate si pentru masuratorile dimensionale prezc"la["i
toate cele 12 produse din gama au fost puse la dispozitia reprezentantilor laboratorul

TEST, la sediul producatorului.

a, doua produse (ced mai mica fosa si
Jaboratorul ICECON TEST pentru

n tabelul de mai sus
ui ICECON

4. Incerciri solicitate:
- Eficienta epurarii (eficienta hidraulica);

- Etanseitatea la apa;
- Capacitatea nominala (capacitatea de epurare); . N
- Comportare structurala (rezistenta la strivire si deformare la sarcina maxima);

- Durabilitate.

5. Data primirii: 30.01.2019.

6. Data incercirii: 23.01.2019+ 2 7.02.2019.

7. Rezultatele incercirilor: Rezultatele determindrilor sunt prezentate in fisele de masurarc, parte

integranta a prezentului raport.
8. Rezultatele provenite de 1a subcontractanti: -

9. Aprecieri profesionale: Nu este cazul.

cu specificatia de referingd: se va

analiza de cétre beneficiar sau de citre un

10. Conformitatea

organism de tera parte.

ICECON sa. ]




iCECON S | GRUPA DE INCERCARI N“'ﬂiﬁgﬁ’: de | by nr. 49
ICECON TEST TEST :
RI - 18.12.379 Ex. ar.
FISA DE INC ERCARE
EFICIENTA EPURARII
{EFICIENT.-\ HIDRAULICA]
g
STANDARD: PROCEDURA:

SR EN 12566-1:2002
SR EN 12566-1:2002/A1:2004

Data incercarii: 20.02.201 9-22.02.2019

OBIECTUL INCERCARII: Fosa septica
CONDITII DE MEDIU: temperarura 18

CONDITIONARE: -
CONDITII SPECIFIC

LOCUL INCERCARII: Laborator

- pet. 5.5/pag.

P 1/1-31

de 1,1m’

E DE MEDIU LA INCERCAREA

S

oC, urniditate 31%

PRODUSULUI: -.

JCECON TEST.

7 din SR EN 12566-1 :2002;

EN 12566-1:2002;

METODA DE INCERCARE: -
. Anexa B/pag. 14-16 din SR
REZULTATUL INCE RCARII
::: Caracteristici Simbol | UM VALOARE
1. Bile colectate dupa ciclu de injectare nr. 1 - g 106
& Bile colectate dupa ciclu de injectare nr. 2 - g 112
3. Bile colectate dupa ciclu de injectare or. 3 - g 132
4 | Bile colectate dupa ciclu de injectare nr. 4 - g 150
5. Bile colectate dupa ciclu de injectare nr. 5 - g 108
6. Media aritmetica a bilelor colectate pentru
cele § cicluri de injectare in fosa septica i & 12
Observatii: -
z
— 5 £
ICECON sa

/q

Responsabil incercare: Ing. Dan]T)E

Sef Divizie 2: nr.Fg,om:uusu,

(. FAC -

46
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ICECON TEST TEST RI - 18.12.379 Ex. ar.
———

FISA DE INCERCARE

ETANSEITATEA LA APA

PROCEDURA:

STANDARD:
P 1/1-24

SR EN 12566-1:2002

SR EN 12566-1:2002/A1:2004

Data incercarii: 23.01.2019+24.01 .2019.

OBIECTUL INCERCARII: Gama de fose septice din polipropilena (12 tipodimensiuni).

CONDITII DE MEDIU: temperatura 18°C, umiditate 32%

CONDITIONARE: -

CONDITII SPECIFICE DE MEDIU LA INCERCAREA PRODUSULUI: -
LOCUL INCERCARII: in situ, la producator sat Cut, comuna Dumbrava Rosie, judetul Neamt.

METODA DE INCERCARE: - pct. 5.3/pag. 6 din SREN 12566-1:2002/A1:2004;
- pet. 5.3/pag. 7 din SR EN 12566-1:2002;
- Anexa A/pag.9 din SR EN 12566-1:2002/A1:2004.

REZULTATUL INCERCARII

[n urma incercarii la etanseitate, gama de fose septice tricamerale formata din 12
2/9), NU au prezentat pierderi de apa.

confectionate din polietilena (vezi pag.

tipodimensiuni,

OBSERVATII: -

[ Responsabil incercare: Ing, Dan ION

Sef Divizie 2: Dr. Ing. kaig'ac

QS FAC-46
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Numar raport de
incercare:

RI-18.12.379

RCARI Pag. nr. 6/9

Ex. nr.

—

—

e —

FISA DE

INCERCARE

CAPACITATEA NOMINALA
(CAPACITATEA DE EPURARE)

R e

PROCEDURA:

STANDARD:

SR EN 12566-1:2002
SR EN 12566-1:2002/A1:2004

p 1/1-31

e

Data incercarii: 31.01.2019

CONDITII DE MEDIU: temperatura 18°C, umidi
CONDITIONARE: -
CONDITII SPECIFICE DE MEDIU

LOCUL [NCERCARII: Laborator ICEC

METODA DE INCERCARE: - pt. 4/pag. 4

pet. 5.4/pag.
- Anexa A.l/pag.

7 din
11

ON TEST.

din SR EN 12566-1 -20027/A1:2004;

OBIECTUL INCERCARILI: Fosa septica de 10m’

tate 31%

LA INCERCAREA PRODUSULUI: -.

SR EN 12566-1:2002.
din SR EN 12566-1:2002.

REZULTATUL

INCERCARII

Nr.
ert.

Caracteristici

Simbol VALOARE

1. | Volumul total de apa al fosei septice de 10m’

litri 10167

Observatii: -

Responsabil incercare: Ing, Dan [0N>

L

bovidi'¥

Sef Divizie 2: Dr. Ing.

"FAC - 46
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ICECON TEST TEST
RI - 18.12.379 Ex. e
FISA DE INCERCARE
COMPORTARE STRUCTURALA
._.—_______————-——ix——’_
STANDARD: COD PROCEDURA:
SR EN 12566-1:2002/A1:2004 e
e S
Data incercarii; 01.02.2019.
OBIECTUL INCERCARII: Fosa septica de 10m’
CONDITII DE MEDIU: temperatura 21°C, umiditate 33%
CONDITIONARE: -
CONDITII SPECIFICE DE MEDIU LA INCERCAREA PRODUSULUL:
LOCUL INCERCARII: Laborator ICECON TEST.
METODA DE INCERCARE: - pet. 5.2.4/pag. 6 din SR EN 12566-1:2002 :A1 :2004;
B vexa D.3.2pag.14-15 din SR EN 12566-1:2002/A1:2004.
REZULTATUL INCERCARII
Nr. Caracteristici Simbol | UM | VALOARE
crt.
L. Sarcina pe unitatea de suprafata la rupere F o | kNm? 29
i Forta de incarcare F kN 208
3 Suprafata pe care se aplica forta S m’ 7.2
' Distanta dintre baza fosei si axul tubului e intrare,
' masurata la inceputul testului ha m 1,565
5. Distanta dintre baza fosei si axul tubului de intrare,
masurata la sfarsitul testului, cu forta de incarcare aplicata, ho m 1,380
inainte de distrugere
OBSERVATII: -

L

- L] \
Responsabil incercare: Ing. Dan ION 4 Sef Divizie 2: Dr. |
C ( FAC - 46
St
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Nﬁm“ SA. GRUPA DE INC ERCARI u?:‘ll‘r‘r‘lpm} & Pag. nr. 8/9
[CECON TEST TEST i
(aid . _ RI-18.12.379 Ex.nr.
FISA DE INCERCARE i
DURABILITATE
STANDARD: j “PROCEDURA:
SR EN 12566-1:2002/A1:2004 P U137

Data incercarii: 27.02.2019

OBIECTUL INCERCARII: Epruvete prelevate din fosa septica

CONDITII DE MEDIU: temperatura 19°C, umiditate 35%.

CONDITIONARE: -

CONDITII SPECIFICE DE MEDIU LA INCERCAREA PRODUSULUI: -

LOCUL INCERCARII: Laborator ICECON TEST.

METODA DE INCERCARE:

pet. 5.8/pag. 8 din sandardul SR EN 12566-1:2002;

- pet. 5.8/pag. 7 din standardul SR EN 12566-1 :2002/A1:2004;
- pet. 4.7/pag. 11 din standardul SR EN 12566-1 12002,

- metoda A, pet. 5.1 din SR EN ISO 1183:2013

-pet.10din SR ENISO 527-1:2012.

REZULTATUL INCERCARII
BT Valoare
NF. | Carscteristici determinate | Simbol UM _
crt. Ep.l | Ep2 Ep.3 Ep4 Ep.5 Media
Densitatea materialuui | 1) | grem? | 0904 | 0917 | 0910 | 0307 0904 | 0908
1. polipropilena-copolimer
2. Efortul la tractiune o MPa | 23,84 | 1928 | 2518 | 2585 18,86 22,60
__; Alungirea la rupere £ % 4157 | 3668 | 4581 4429 | 3553 407.8

I

OBSERVATII: - In conformitate cu cerintele specifice tehnice pentru materialul polipropilena rezultatele

obtinute la testare sunt mai bune decat cele mentionate in fisa, astfel incat testul de
durabilitate este declarat "Acceptat”.

- Foscle septice orizontale sunt confectionate din polipropilena, material ce prezinta
caracteristici fizice si proprietati de rezistenta la coroziune, care fac ca fosele
septice sa fie apte pentru utilizarea pe termen lung in contact cu apele uzate menajere.

, .
- "'

mwwmm:on% Sef Divizie 2: Dr. mi!l!ﬁ% ‘
T 2

=
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: Pag. Nr. 9/9
Incercare:
ICECON TEST TEST RI-18.12.379 Fa W
e —
PAGINA DE SEMNATURI J lLt:C?N 8.8,
COLECTIV DE ICERCARI | LABORATOR( £CON TEST
Functia Nume si prenume Semnjtura.
Responsabil de incercare produs Ing. Dan ION
Operator Tudor NASTASE %

FAC - 47

PS-11 Ed.4/rev.3
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potificat U.E. Depart . o
NB1so3  [Dep an:zrt;t INCERCARI DE LABORATOR §1 INsITU?|
oratorul de incercari ICECON TEST T,
oF LA TEECT el X
ROMAN|A Bucuregti, Sos ) CATIEAT S4 ACHIT AN
- 1 Teled ~‘ % L 208 Pantelimon nr. 266, Sectc 2. "
@ i&%ﬂ i.l. F:\;:Hﬂu (';ll;] 1‘3051: ISJS g :Tg l{f_j?lffi 07 34, 'all'l{?."cli]‘;;ﬁ (_;‘?1?21““‘( P Numir raport
M E\i‘“o“'.r“'- hitp: /hw f\:.iz:ion.m EEAU;; I:;.:j?g
Data; I}T.B.J.Iﬂlﬂ
pag. 112
APROBAT,

/' PRESEDINTE - DIRECTOR GENERAL

Prof. Univ. Emerit Dr.ing. Polidor BRATU
tiinte Tehnice din Romania

RAPORT DE EVALUARE A PERFORMANTEI UNEI GAME DE FOSE
SEPTICE DIN POLIPROPILENA CONFORM
RAPORTULUI DE INCERCARE RI - 18.12.379

Document de referinti: SR EN 12566-1:2002/A1:2004

Familia de produse: Fose septice prefabricate.
o Utilizare preconizati: Se utilizeaza in afara cladirilor pentru ape fecaloide si organice, pentru o

populatie de pana la SOPTE
o Decizia CE: 97/464/CE

FABRICANT: ROBAG ECOLOGIC S.R.L.
Adresa: sediul in SATUL Cut, comuna Dumbrava Rosie, jud
Telefon: 0742 077 783; 0746 481 808
Email; todermarcel79@gmail.com
Nr. Contract: 18107/17.12.2018
Proces - Verbal de Predare - Primire a Rapo

etul Neamt.

rtului de evaluare (nr./ data):109 128.02.2019

[ntopem Verificat Avizat
R, DIRECTOR STIINTIFIC, DIRECTOR DEPARTAMENT,
ON Dr-h'K. Pintoi Dr. Ing. Ovidiu Vasile
RESPONSABIL MQ,
Ing. Mariana Stancu

w

Rezultatele prezentului raport de evaluare se referd strict la obiectul incercal.
Orice trunchiere sau extrapolare s rezultatelor din cadrul prezentului raport implica asumarea rispunderii de ctre cel care 0 efecucazi
Rxpmulpm!impru-.‘n.rsmmnimmmm#mwuipmsimm&mﬂWIuimhmﬁi
Difuzat la: 1 ex. Fabricant; | ex. Laborator
[ FAC - 56 EVCP 19Ed 2 rev.0 |
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